SD 062F/00/a3/03.99 " '
et Cal}brat}on Report
Kalibrationsprotokoll

Endress+Hauser GmbH+Co Proces verbal de controle de calibration

o Postfach / P.O. Box 1261
D-79690 Maulburg

Endress+Hauser confirms that all measuring equipment used to assure the quality of our products has been
o calibrated and is traceable to national and international standards.

Endress+Hauser bestatigt, dai die zu Qualitatsprifungen des Erzeugnisses eingesetzten MeBmittel gultig
kalibriert waren und auf nationale bzw. internationale Standards und Normen riickfiihrbar sind.

Endress+Hauser certifie que la calibration des appareils a été effectuée avec des instruments de mesure
étalonnés selon les normes nationales et internationales.

Cerabar M
TAG-No. Mefstelle point de mesure PI12101
Commission / pos. Kommission / Pos commission / pos. 48662625/0020
Instrument type Geréte Typ type de |"appareil PMP41-RE13P1JC1G1
o . | Serial number Seriennummer numero de série 66009501022
e Sensor limits Sensor-MeB3grenzen | gamme de mesure cellule 0 - 10 bar
S | Adjusted measuring | Eingestellter gamme de mesure ajustée
b range MeBbereich 0-10 bar
] ) Electronic type Elektronik-Typ type d’électron. 4-20 mA

Measurement at ambient temperature 23 °C + 5 °C
Messung bei Umgebungstemperatur 23 °C + 5 °C
Mesure a température ambiante 23 °C + 5 °C

Jaies 'f"»"“*ﬁ""‘:;"‘"r“h RS
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’

Abweichung A of cal. range
Erreur 2 Druck [%)]
% 0N kal. Bereich
of ref. pression [%]
der Ref. gamme cal.
de ref.
% Ge e o e e
L e
X :.I,.--""'-«. — - - N
) ref. pressure | actual target actual error
pressure | output output
Ref. Druck Istdruck Sollausgang | Istausgang | Abweichg.
pression de | pression sortie theor. | sortie réelle | erreur
ref, réeelle
| % (bar ) (bar ) ( mA) ( MA) (%) span
-0 -0.00 -0.00 4.000 3.999 -0.01
26 2.60 2.60 8.163 8.161 -0.01
51 5.06 5.06 12.092 12.091 -0.01
5 7.54 7.54 | 16.063 16.062 -0.00
100 10.02 10.02 20.040 20.040 0.00
|
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Quality made by Print tested by Ausdruck geprUft von Impression testé par 7074
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1ISO 9001
Uberwacht vom Endress | I Iauser
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DKD-K-13001 -




SD 062F/00/a3/03.99

D AMYYY Calibration Report

Kalibrationsprotokoll

Endress+Hauser GmbH+Co Proces verbal de controle de calibration

Postfach / P.O. Box 1261
D-79690 Maulburg

Endress+Hauser confirms that all measuring equipment used to assure the quality of our products has been
calibrated and is traceable to national and international standards.

Endress+Hauser bestatigt, da die zu Qualitatspriifungen des Erzeugnisses eingesetzten MeBmittel giitig
~ kalibriert waren und auf nationale bzw. internationale Standards und Normen ruckflhrbar sind.

Endress+Hauser certifie que la calibration des appareils a été effectuée avec des instruments de mesure
étalonnés selon les normes nationales et internationales.

Cerabar M
| TAG-No. Mefstelle point de mesure PIC14101
Commission / pos. Kommission / Pos commission / pos. 48662625/0010
Instrument type Gerate Typ type de |'appareil PMP45-RE17H1JCDBF
Serial number Seriennummer numero de série 66001801023
Sensor limits Sensor-Melligrenzen | gamme de mesure cellule -1-1 bar
Adjusted measuring | Eingestellter gamme de mesure ajustee
range MeBbereich -1 -1 bar
Electronic type Elektronik-Typ type d’électron. 4-20 mA

Measurement at ambient temperature 23 °C + 5 °C
Messung bei Umgebungstemperatur 23 °C + 5 °C
Mesure a température ambiante 23 °C + 5 °C

Error e nﬁs""'h:dr‘” “*”’” @E::‘,:f;:iﬁh::-f “ s pressure [%]
Abweichung s of cal.range
'% IS W A A e A e e kal BEI’E‘iCh
of ref. pression [%)]
der Ref. gamme cal.
de ref.
“ﬁ%rr}m:-mfﬁfiﬁ&v* SR
ref. pressure | actual target actual error
pressure output output
Ref. Druck Istdruck Sollausgang| Istausgang | Abweichg.
pression de | pression sortie théor. | sortie réelle | erreur
| ref. reelle
% (bar ) (bar ) ( mA) ( MA) (%) span
2 -0.961 -0.961 4,308 4,311 0.02
| 26 -0.478 -0.478 8.179 8.180 0.00
50 0.000 0.000 12.000 12.003 0.02
/8 0.560 0.561 16.477 16.484 0.05
101 1.012 1.012 20.096 20.097 0.01
— - — e ————————— L
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SD 062F/C0/a3/03.99
PAMYYY

Endress+MHauser GmbH+CoO
Postfach / P.Q. Box 1261
D-78690 Mavlburg

Calibration Report

Kalibrationspro

tokoll

Proces verbal de controle de calibration

Emdrasssausar confirms that all messuring equipment used to assure the quality of our preducts has been
callbrated and Is traceable 1o riational and intarnational standards.

Endress-+Hauser bestatigt, dai die zu Qualitatsprifungen des Erzaugnisses eingesetzien MeRmittel glltig
katthriart waran und aut nationale bzw. internationale Standards und Normen rickfGhrbar sind,

Endress+Hauser cortifie que lu calibration des appareils a été effectuée avec des Insiruments de mesure
&talonnds selon les normes netionales et internationales.

Cerabar M

| TAG-No.
Commission / pos.
Instrument type

Serial numbar
Sensor limits

range
Elactronic type

MeRstelie
Kommission / Pos
Gerate Typ
Seriennummer

Adjusted measuring | Eingestellter

MeBbereich
- Elektronik-Typ

point de mesure
commission / pos.
type de |'apparel]
[ numéro de seérie

Sansor-Melgrenzen | gamme de mesure cellule

| gamme de mesure ajustee

type d'électron.

HIC 4410%

10081140/0010
PMP45-RE17H1JCDBF

71003901023
~1 =1 bar

-1 -1 bar
4-20 mA '

P T P Rl e

Measurement at ambient temperature 23 °C #: 5 °C
Messung bei Umgebungstemperatur 23 °C + 5 °C
Mesure & ternpérature ambiante 23 °C + 5 °C

prassure (%)
of cal, mnge
Druck [%&]
kal, Beraich
preasion [%]
gamme cal.

Error e . -
Abweichung  Oda: T | "
Erreur R i
Ye b ;::I' bod
of ref. 02 bt e e i N
der Ref. Gt e L e P i A
de ref, 00 oo e T
B SRR 5
00d o A
_0‘4 - W i
| ref, pressure | actual | target actual error
pressure output outpuit
1 | Ref. Druck [stdruck Sollausgang | Istausgang | Abweichg,
prassion de | pression sortie théor. | sortie réelle | erreur
réf. reelle
%% (bar ) (bar ) ({ mA) ( MA) (%) span
| ) | R, I s o AN O .
3 | -0.945 -0.945 4,441 4.444 0.02
26 | -0.473 -0.472 8,216 8.222 0.03
50 | 0.000 | 0.001 12.001 | 12.010 0.06
77 0.5635 0.537 16.281 16.295 0.09
102 1,040 1.040 | 20,317 | 20.319 0.02

Date Datum Date
SARRy e o Print tested by Ausdruck gepruft von Impression testé par
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SO 062F/00/23/03.29
PAMYYY

Endress+Hauser GmbH+CO
Postfach / P.O. Box 1261
0-79680 Maulburg

Calibration Report

Kalibrationsprotokoll
Procés verbal de contrdle de calibration

Endreas+Hauser confirms tha: all measuring equipmen

callbrated and is tracsabie 10 national and international standards.

Endress+Hauser beatatigt, daf die zu Qualltatspr
katibriert waren und auf nationale baw. internationa

cndress+Hauser cortifle que 13 calibration des app

étalonnés selon lea normaeas nNi tionales et Internationales.

Cerabar M

TAG-NO.
Commission / pes.
instrument type
Serial number
Sensor [imits

range
| Electronic type

Adjusted measuring

Error AR
Abweichung 0'4

MeBstelie
Kommisslon / POs

Geréte Typ
| Serilennummer
Sensor-MeBgrenzen | gamme de mesure cellule

Eingestellter
MefBbereich
Elaktronik=-Typ

———m— e * T

t used to assure the quality of our producta has besn

tfungen des Erzeugnisses eingesatzien Mel3 mittel glltig
e Standards und Narmen racktOhrbar sind.

arells a €16 effectuée avec des Instruments de mésure

noint de mesure
commission / pos.
type de |'appareil
numéro de serie

gamme de mesure ajustée

type d’électron,

— o —_— d e T — — S —— — —

PI 74725

| .

| 10081 140/0020
PMC41-RE12MBJ1 1M1
6C048401020

O - 4000 mbar abs.

400 - 1100 mbar abs.
4-20 mMA

il il Tl T T e

Meoasurement at ambient temperature 23 °C £ 5 °C
Messung bei Umgebungstemperatur 23 °C 4 5 i &
Mesure a températura ambiante 23 °C = 5 °C

prassure (%]

e of cal, range
Erreur A Druck [%]
% 0.2 o, kal. Berekch
of ref. b Ant] SR preasion [%)]
der Ref, o A, gamme cal.
de ref 0.0 173 ‘
0.24
044
e ee— BT
ref, pressure | actual target actual | arror
| pressure output output
—. Ref, Druck | Istdruck Sollausgang | Istausgang | Abweichg.
@ pression de | pression sortie théor, | sortie réelle | erreur
- réf. réelle 1
l % (mbar ) (mbar ) ( MA) ( MA) (%) span
~ — = ————— . e "[
2 | 4136 413.3 4,310 4,305 | -0.08
26 581.0 580.8 | 8.137 8.134 -0.02
51 754.5 754.6 12.102 12.106 0.02
| 76 | 9295 | 9206 | 16.102 | 16.105 | 0.02 |
102 | 1111.3 1111.6 20.258 20.266 0.05
Poioiry e e e
Date Datum Date 21.12.2004
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DKD-K-13001

Endress +Hauser

.




SD 062F/00/a3/03.99
PAMYYY

Endress+Hauser GmbH+Co
Postfach / P.O. Box 1261

D-79690 Maulburg

Cerabar M
TAG-No. MeBstelle point de mesure PI15109
Commission / pos. Kommission / Pos commission / pos. 48662625/0020
Instrument type Gerate Typ type de |'appareil PMP41-RE13P1JC1G1
. Serial number Seriennummer numero de séerie 66009601022
| Sensor limits Sensor-MeBBgrenzen | gamme de mesure cellule 0-10 bar
- Adjusted measuring | Eingestellter gamme de mesure ajustée
range MelBbereich 0-10 bar
o ‘) Electronic type Elektronik-Typ type d’électron. 4-20 mA

Calibration Report
Kalibrationsprotokoll

Proces verbal de controle de calibration

Endress+Hauser confirms that all measuring equipment used to assure the quality of our products has been

calibrated and is traceable to national and international standards.

Endress+Hauser bestatigt, daB die zu Qualitdtsprifungen des Erzeugnisses eingesetzten MeRmittel giiltig
kalibriert waren und auf nationale bzw. internationale Standards und Normen riickfihrbar sind.

Endress+Hauser certifie que la calibration des appareils a été effectuée avec des instruments de mesure

étalonnés selon les normes nationales et internationales.

Measurement at ambient temperature 23 °C + 5 °C

Messung bei Umgebungstemperatur 23 °C + 5 °C
Mesure a tempeérature ambiante 23 °C + 5 °C

Error Jio & ; ‘ﬁ{; %gu;u{%;?%;ﬁ:} ;;*l{?gi?if@%?%%ﬁiﬁ?iﬁh?ﬁ‘f:};};‘:i f‘:«:.,”::g%% pressure [?/n]
Abweichung Sl e s of cal. range
Erreur o Druck [%]
o/, kal. Bereich
of ref. : pression [%]
der Ref. gamme cal.
de ref. -
i
SoRRCE G
S A e R chih *::u 'T_,_-_ -.-%%% ﬂr’% .. {:Evv o ;:H e o % b
e R r:«:’?%ﬁfhﬁ?ﬁh ﬁé{ﬂéﬁ; R S e R
~ ) ref. pressure | actual target actual | error
pressure output output
Ref. Druck Istdruck Sollausgang| Istausgang | Abweichg.
pression de | pression sortie theor. | sortie réelle | erreur
ref. reelle H
% (bar ) (bar ) ( MA) ( mA) (%) span
-0 -0.00 -0.00 4.000 3.997 -0.01
26 | 2.58 2.58 8.128 | 8.126 -0.01
51 5.05 5.05 12.081 12.081 0.00
9 7.52 7.53 16.039 16.041 0.02
100 10.02 10.03 20.036 20.040 0.03
Date Datum Date 08.06.2004
Quality made by Print tested by Ausdruck geprift von Impression testé par 7074
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Uberwacht vom
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DKD-K-13001

Endress+Hauser
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