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SOGEOU’P Projet : Pilote industriel polymeres
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1. GENERALITES

Cette spécification générale concerne la définition des transmetteurs de temperature.
Ces instruments seront installés sur une unité de production pharmaceutique utilisée sur le site de FLAMEL
Technologies a Pessac.

La qualité de construction de ces accessoires confortera la qualité B.P.F. de I’ensemble de I’équipement.

2. DONNEES DE BASE

2.1 Données génerales

- Température Intérieure : mini +10°C
maxi1 +30°C
-  Température extérieure: mini - 10°C

maxi +40°C

2.2 Construction
Tout le matériel sera conforme :

Aux directives CE et a la réglementation Frangaise en vigueur au moment de la livraison,
Aux directives des équipements sous pression.(DESP)

A la présente spécification,

Aux Regles de I’art.

Pour les équipements électriques installés en zone a risque d’explosion, les certificats ATEX.

Toutes les attestations de conformité aux normes et directives seront fournies par le constructeur de
|’appareil.

En régle générale I'ensemble du matériel devra étre conforme a la réglementation frangaise et europeenne
actuelle et celle applicable au moment de la livraison.
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3. DEFINITION GENERALE

Les instruments sont décrits dans les grilles de spécifications particulieres (voir liste §9) jointes:

4. INSPECTIONS / RECEPTION
SOGEQUIP (ou son représentant) :

Pourra réceptionner les appareils lors de la livraison (réception partielle uniquement sur l'aspect du materiel)

Pourra réceptionner d'une maniére définitive les appareils aprés montage et essai de fonctionnement.

5. REPERAGE

Les appareils seront repérés suivant la numérotation fournie dans la spécification :

- Le repére de I’appareil sera gravé sur la plaque de firme de I'instrument.

6. EMBALLAGE ET EXPEDITION.

Un emballage complet sera prévu pour protéger l'ensemble du matériel pendant le transport.
L’emballage devra permettre 1’identification des équipements par leur repere.

Le fournisseur précisera les conditions de stockage sur site.

Les brides ou orifices seront protégées par des bouchons plastique.

Les frais d’assurance tous risques sont a la charge du fournisseur.

Le déchargement et la mise en place sont a la charge de SOGEQUIP

L'expédition et les éventuels frais de dédouanement sont a la charge du fournisseur.

Les livraisons doivent obligatoirement étre réalisées, sur site, du Lundi au Jeudi avant 16h et le Vendredi
avant 12h.

7. Documentation.

Elle sera obligatoirement établie en francais.

Elle sera constituée de tous les documents listés dans le tableau de la page ci-apres
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SOGEQUIP

8. DOCUMENTS A TRANSMETTRE

'
a l, ippel Apres commande Apres livraison
Ne Désignation | d'offre |
Type Type Delai | Type Délai
1 | x | Plans-d'ensemble e e -5kM AR S b
2 | x | Accusé de réception de commande 2C 1 SEM
3 | x | Planning de réalisation 1C 2C 1 SEM
4 | x | Plans-de-détail-de-toustesconstituants 21D 3 SEM
= Schémas-éleetriques

3C+1D 3 SEM

6 | x | Schémas de raccordement

7 | x | Notice d'installation 3C+1D | Réception

3C+1D | Réception

8 x | Notice de mise en service et d'entretien

9 |x |Certificats matiére 3.1b 3C+1D | Réception

10 | x | Procés-verbaux des contrdles 3C+1D Réception

_ électriques—ATEXouEexsiapplicable
i 3C+1D 2 SEM

i

12 | x | Notice commerciale

X | Liste tarifée des pieces de rechange 1C
. , oy N
x | Laiste-etsehéman-déitatiéege-tous-les 26 | 3SEM | 3GHD | 2SEM
15 | x | Certificats de qualité (GMP, ISO,..) 3C+1D 2 SEM
16 Certificats DESP si applicable l 2C 3 SEM | 3C+11D | 3 SEM
17 Note de calcul. si apphcable
18
C : Copie papler format ISO A4 — A3 D : Flchler mformathue format PC
I-’ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" I T """""""""""""" Rt e T 1' """"""""""""""""" S LS 'I """"""""""" \
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9. DOCUMENTS JOINTS

SPECIFICATION PARTICULIERE
10786-6205-000" 02
10786-6205-0002 02

Schéma de montage a clamp 10786-6002-2051 01
Schéma de montage visse 10786-6002-2052 01

Tuyauterie raccord clamp 10786-4201 00

;
| Spécification générale N° Affaire | N° Chrono +. Révision Date -'r Emetteur i |
|
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1 REPERE TIC 03251
2 FONCTION
3  MARQUE ENDRESS+HAUSER
4 MODELE TR45-BB5A1S2HJRHO00
S TYPE TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE A CLAMP
6 FOURNISSEUR ENDRESS+HAUSER
PIQUAGE - - CONNECTION (IR
9 [N° Ligne ou Equipement [Location L L _ Voir liste
E Type | Type
Diametre nominal e Line size DNlS
Clamg - - Clamy DN15/PN16 1SO 50.5
Maticre B - Material INOX 316L
14 - . L _
15 DOIGT DE GANT THERMOWELL P I L
Matiére L Material _INOX 316 LL
Raccordement Connection size - A clamp ISO 50.5
Dia. int. Int. Size ] mm Selon diam sonde
19 [Longueur puits Well length mm 50
20 | Finition L L L - Ra 0.8 um
21 TETE DE SONDE HEAD
Matiére - L Material o ~_INOX
Raccordement o | Connection size L o R
24 | Presse €toupe Cable gland _ QOui pour cidble diam.ext. 7mm
25 | Classe de protection Safe classification o ~____Standard
26 | Calibration L _ﬂjbratian L L . -
27 | Classe Classe IP65
— _ —
29 ~_EXTENSION NIPPLE ~ Monobloc
Matiére Material INOX 316 L
Diamétre Size mm - ~ N/A
[Longueur Length mm ~ NA
33
34 __SONDE SENSOR . _
Type Type = . Classe A
Nombre de sonde Sensor quantit B 1
= Fournisseur Supplier - - . -
Modele L Model L
- Classe de protection - | Safe classification N
41 TRANSMETTEUR TRANSMITTER
Signal de sortie - | Output signal mA 4 — 20 ( note 60
43 | Installation Installation L Intégré dans téte
44 | Classe de protection Safe classification IP 65
45 | Echelle - | Scale L Voir liste
46 | Agrément L Non
47
48 Calibration 3 points TT + TE
CARACT . DU FLUIDE FLOW CHARACTER . .
m Nature Voir liste
Pression Pressure Bar - Voir liste
52 Température mini Temperature mini © C

53 Température normale
54 Température maxi

55
56 Schéma de montage de référence

Temperature norm.
Temperature maxi

57 | Repére instrument ﬂrave sur plaque signalitique ue de I apparell

REMARQUES | I

60 | Hart

SPECIFICATION INSTRUMENTATION

VYoir liste

TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE

- . = | AFFAIRE Pilote industriel polymeres
Bon Pour Commande CHU MA 4/05/04 | N°AFFAIRE 10786
| MaJ - Pour consultation | CHU DTV BMA 02/03/04 | CLIENT FLAMEL Tecnologies
0 Pour consultation ELD N 06/01/04 | USINE PESSAC
REV | DESIGNATION VERIF | APPROB
—

SOGEQUIP..

CD 12 69360 SOLAIZE FRANCE

Spécification  N°: 6205-0001 FOLIO 01
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1 REPERE
FONCTION
MARQUE
MODELE
TYPE
FOURNISSEUR

Voir liste

ENDRESS+HAUSER
TR10-AJA1ICDSXR3000

TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE AVEC PUITS VISSE
ENDRESS+HAUSER

i el L .-. .-.-.-.'.\1-.' s A, v L B F rr

n on. | ~ Données-Data
8 PIQUAGE CONNECTION -
9 N° Ligne ou Equipement | Location Yoir liste
Lype _Sype i
Diametre nominal Line size DN25
12 Bride Flange - _
13 Matiére Material INOX 316L
14
15 DOIGT DE GANT B THERMOWELL _
16 | Matiére Material INOX 316 L
Raccordement Connection size V2 > NPT
“ Dia. int. Int. Size - mm Selon diam sonde
19 Longueur puits Well length mm 130 mm sous filetage
20 Finition § Standard
21 TETE DE SONDE HEAD
22 | Matieére | Material ) INOX
Raccordement Connection size
24 | Presse €toupe | Cable gland Oui pour cible diam.ext. 7mm
25 | Classe de protection Safe classification Standard
26 | Calibration Calibration
27 | Classe Classe - P65
28 ,
29 EXTENSION NIPPLE
Matiére Material INOX 316 L
Diametre Size mimn 15
Longueur Length mm 100
SONDE SENSOR
Type Type PT100 Classe A 3 fils
Nombre de sonde | Sensor quantity 1
Fournisseur | Supplier
Modele _ Model
Classe de protection L Safe classification
TRANSMETTEUR TRANSMITTER
Signal de sortie Output signal mA 4 — 20 ( note 60
[nstallation Installation . L Intéeré dans téte
Classe de protection Safe classification | IP 65
Echelle Scale | Voir liste
Agrément Non
Calibration 3 points TT + TE | L = Oui
CARACT . DU FLUIDE FLOW CHARACTER.
Nature Fluid VYoir liste

Pression

‘ Pressure o

Température mini

'.f‘emgérature normale

TemEerature mini

Temperature norm.

Température maxi

Tem]:_)erature maxi

m Schéma de montage de référence
57

S8
59

| 60|

REMARQUES

Hart

—

Repére instrument gravé sur plaque signalitique de I"apparelil

SPECIFICATION INSTRUMENTATION

CD 12 69360 SOLAIZE FRANCE

Bar Yoir liste
°C
°C Yoir liste
s =

TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE

-= ' AFFAIRE Pilote industriel polyméres
Bon Pour Con Commande CHU DTV 4/05/04 | N°AFFAIRE 10786
MaJ - Pour J - Pour consultation CHU 02/03/04 | CLIENT FLAMEL Tecnologies
Pour consultation ELD - 06/01/04 | | USINE PESSAC
DESIGNATION PAR VERIF | APPROB | DATE | -
SOGEQU’PM Spécification N°:  6205-0002 FOLIO 01




e Janoaddy LA ied uoneusIsy( AN
VI :0I'T04 2000-S079  oN  uonedyads v0/10/90 a1 uopgymsuomog [ 0
0/10/9€ VINd ALd a1 2)s1] mol e 3t I
JVSSidd ANISN JONVYS FZIVTOS 09669 24 0D ¥0/SO0/¥ VINg ALd NHD PUBLILIOD) MO UOH 4
ot amann|  dINOTDOS m
98L01 TAIVAAV oN 12
sa.Quikjod 330114 AAIVAIV S
HANLVIAdINAL Ad dNHLLANNSN VY.L NOILVINHNNQALSNI NOLLVOIHIOAdS
4|
13 |
Cl
I
01
60
80
L0
90
el 0¥+ - G- Inojal anbjwuay} apin|4 €02l L] SO
el 0¥+ - G- 1003 anbiwiay) apin|4°nbay ¢0ctl OQlL| 70
el 0¥+ - G- 93||e anbiwuay} apin|4 L0CEL lL| ¢t0
€0 OLL -0 opneyo ne4 R°TANN 11| 70
€0 OLL-0 opneyo ne;j A TARN L] 10
(S27) 92) (€9) Do | (#S/TS) Do| (19) ieq @ © W _
anbuaevway ared Do Do J[BULION IXEW / IIAl IXBUI / [UTw wonsuog nonEnS 21303y 3150
39891 IPPYIY 21qIe) dameydwdy | dumyeaydund | uoIssaldg




